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ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2025 
 
 

         У складу са Правилником о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу  
(Сл.гл. РС бр. 88/17 и 93/23), у мјесецу априлу Одјељење за контролу квалитета вода ЈП Водовод, у 
сарадњи са стручним лицима из Регионалног Центра за Јавно здравство Требиње извршило је три  
пута редовно узорковање воде за Основни (А) преглед.  
 
Табела бр. 1 БРОЈ ПРЕГЛЕДА СИРОВЕ, НЕХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ИЗВОР ВРЕЛО „ОКО“ за април 2025 г. 

Сирова, нехлорисана вода ИЗВОР ВРЕЛО „ОКО“ 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА 
Екстерна анализа- Основни (А) преглед 
Институт за јавно здравство-  Регионални 
центар Требиње 

3 * Не врши се оцјена резултата испитивања код сирових вода 
у погледу микробиолошке и физичко-хемијске исправности Интерна анализа- лабораторија Водовода- 

Одјељење за контролу квалитета вода 
4 

* Напомена за тебелу 1. и 2.: При испитивању сирове воде према акредитационим захтијевима који се поштују у 
Институту за заштиту здравља РС Бањалука, не врши се оцјена резултата испитивања код сирових вода у погледу 
микробиолошке и физичко-хемијске исправности,него се само добијени резултати презентују, а на основу њих законодавац 
је увео обавезан адекватан технолошки поступак који омогућава добијање хигијенски исправне воде за пиће. (Институт за 
заститу здравља РС Бањалука бр. 41-04/09 од 17.02.2009) 
 
Табела бр. 2 БРОЈ ПРЕГЛЕДА ХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ЗА ПИћЕ ИЗ ГРАДСКЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ за април 2025 г. 

Хлорисана вода (резервоари и градска водоводна мрежа) 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА НЕ 
ОДГОВАРА 

ОДГОВАРА НЕ 
ОДГОВАРА 

Екстерна анализа- Основни (А) преглед 
Институт за јавно здравство-  Регионални 
центар Требиње 

21 21 - 21 - 

Интерна анализа- лабораторија Водовода - 
Одјељење за контролу квалитета вода 26 26 - 

* Интерна лабораторија    
  Водовода не ради     
  микробиолошке анализе 

 
Контрола резидуалног хлора на врелом „Оку“ и резервоару Крш врши се континуирано у току 
двадесетчетири часа, а Одјељење за контролу квалитета вода у априлу је извршило 54 
мјерења резидуалног хлора у резервоарима и градској водоводној мрежи. 
 
Табела бр. 3 БРОЈ ПРЕГЛЕДА СИРОВЕ, НЕХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ИЗВОР – ЛОК.ВОДОВОД ЛАСТВА  за април 2025 г.  

Сирова, нехлорисана вода ИЗВОР КОД ВИЛЕ ЛАСТВА 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА 
ОДГОВАРА 

НЕ 
ОДГОВАРА 

Екстерна анализа- Институт за јавно 
здравство- Регионални центар Требиње 

1 
* Не врши се оцјена резултата испитивања код сирових вода у 

погледу микробиолошке и физичко-хемијске исправности Интерна анализа- лабораторија Водовода- 
Одјељење за контролу квалитета вода 

5 

 
 
 
 
 



Табела бр. 4 БРОЈ ПРЕГЛЕДА ХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ЗА ПИћЕ ИЗ ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА ЛАСТВА  за април 2025 г. 

Хлорисана вода – локални водовд Ластва 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА 
ОДГОВАРА 

НЕ 
ОДГОВАРА 

Екстерна анализа- Институт за јавно зравство - 
Регионални центар Требиње 2 2 - 2 - 

Интерна анализа- лабораторија Водовода- 
Одјељење за контролу квалитета вода 

6 6 - 
* Интерна лабораторија    
  Водовода не ради     
  микробиолошке анализе 

 
Табела бр. 5 БРОЈ ПРЕГЛЕДА СИРОВЕ, НЕХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ИЗВОР – ЛОК.ВОДОВОД УШЋЕ за април 2025 г.  

Сирова, нехлорисана вода ИЗВОР КОД ВИЛЕ ЛАСТВА 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА 
ОДГОВАРА 

НЕ 
ОДГОВАРА 

Екстерна анализа- Институт за јавно 
здравство- Регионални центар Требиње 

1 
* Не врши се оцјена резултата испитивања код сирових вода у 

погледу микробиолошке и физичко-хемијске исправности Интерна анализа- лабораторија Водовода- 
Одјељење за контролу квалитета вода 

8 

 
Табела бр. 5 БРОЈ ПРЕГЛЕДА ХЛОРИСАНЕ ВОДЕ ЗА ПИћЕ ИЗ ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА УШЋЕ  за април 2025 г. 

Хлорисана вода – локални водовд Ластва 

Анализе : 
УКУПАН 

БРОЈ 
УЗОРАКА 

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

МИКРОБИОЛОШКА 
 АНАЛИЗА 

ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА ОДГОВАРА 
НЕ 

ОДГОВАРА 
Екстерна анализа- Институт за јавно зравство - 
Регионални центар Требиње 

1 1 - 1 - 

Интерна анализа- лабораторија Водовода- 
Одјељење за контролу квалитета вода 

12 11 1 
* Интерна лабораторија    
  Водовода не ради     
  микробиолошке анализе 

 
На основу увида у лабораторијске налазе Основног (А) прегледа воде за пиће, добијене од 
Института за јавно здравство Требиње, евидентно је уочити да је квалитет испоручене воде за 
пиће у мјесецу априлу био изузетно добар. Сви узорци воде из градског водовода и локалног 
водовода Ластва били су исправни и у складу са Правилником о здравственој исправности 
воде намјењене за људску потрошњу (Сл.гл. РС бр. 88/17 и 93/23). 
Анализа воде из локалног водовода Ушће, узоркована са контролне тачке, и одрађена у 
интерној лабораторији водовода, показала је благо повећање мутноће, те је Ј.П. Водовод 
одмах 28.4.2025.г. обавјестио потрошаче путем сајта водовода и радио Требиња, да воду за 
пиће превентивно прокувавају. Узорци одрађени у Институту за јавно здравство били су 
исправни. 
  


